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Зм.

Арк. Дата
Підп.№док.

АркушСтадія

РП

Аркушів

Тепломеханічна частина

Розріз 1-1.

Трубопроводи.

Розріз 1-1.

1:25

0.000

+1.650

+2.500

+2.250

Від зовнішнього

В1 Ø32x3,0

водопроводу

Від розширювального

Т2 Ø48x3,5

баку

+2.213

+2.355

+1.300

+0.825

+2.105

+1.655

+1.255

+0.945

+0.110

+0.300

+0.580

+0.825

+0.580

+0.500

+1.000
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6300

До котла №1

Т2 Ø57x3,0

До котла №2

Т2 Ø57x3,0
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